
WWW.GOSSENMETRAWATT.COM

GOSSEN METRAWATT

Lipire etichet! de testare
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Start

Descrierea sta!iei de "nc#rcare 
(IEC 60364-7-722)

Documenta!ia sta!iei de "nc#rcare
(conform IEC 60364-5-51)

Inspec!ie vizual#

Testare

M#sur#tori

M#sur#tori suplimentare

Testarea procesului de "nc#rcare
(conform DIN EN 61851-1)

Raport rezultate
Instrumente utilizate

Documentare,
Raport rezultate

Punct de "nc!rcare, Cutie, 
Tablou electric, Controller

DDefecte
Detectate?

Putere nominal!, Curent nominal, 
DC/AC, 

Alternativ/Curent trifazat, 
Produc!tor, Conexiune permanent!

Loca#ie, Segment sistem, 
Circuit electric, Tip priz!

Echipament, Indice protec#ie IP,
Filtru, Cablare,

Stabilitate, Accesibilitate, 
Protec#ie "mpotriva coliziunilor

Func#ie testare obiect, 
Declan$are RCCB, Func#ionalitate, 

Sigilare, 
Penetrabilitate

Continuitatea conductoarelor, 
Rezisten#a de izola#ie, 
Rezisten#a de bucl!, 

Dispozitiv de protec#ie la supracurent

Rezisten#a de "mp!m%ntare, 
Protec#ie "mpotriva desc!rc!rilor at-
mosferice, Curent al conductorului 

neutru $i de protec#ie

Proces de "nc!rcare
Stare A, B, C, D, E

Produc!tor, Tip, Num!r serie,
Dat! calibrare (posibil cu fotogra® e)

Protec#ie tensiune, Re#ea de echipo-
ten#ializare, &mp!m%ntare, 
Protec#ie la supratensiune, 
Identi® care, Documentare

&nchiderea soclului prizei, 
A® $aj $i indicatoare, Dispozitive de blo-

care, Conexiunea la priz!, 
Testare manual! $i electric!

Tensiune, Succesiune faze, 
Teste RCD, Curent de declan$are

(NEU RDC-DD, RCMB), Timp de de-
clan$are conform IEC 60364-4-41

Cu adaptor testare

Pornire sistem

Sistem dezactivat / Oprire
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